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FÖRORD
Bakgrunden till GRUDIS-projektet är att det 
blivit allt svårare att ansluta abonnenter till 
centrala uppvärmningssystem till konkurrenskraf­
tiga priser. Huvudskälet är att värmeunderlaget 
i bebyggelser har sjunkigt samtidigt som vi har 
mycket låga elpriser. I ett längre tidsperspektiv 
är det emellertid angeläget att hushålla battre 
med energin genom att utnyttja spillvärme, in­
hemska bränslen och stora värmepumpar. Samtliga 
dessa system fordrar ett ledningsbundet värme­
distributionssystem. GRUDIS (gruppcentraler och 
distribution) syftar till att fylla behovet av ett 
effektivt värmedistributionssystem. med lägre 
installations- och driftkostnader än delsystem 
som används idag. Projektet som skall pågå i 
en treårsperiod arbetar med en målsättning enligt 
följande:
UTVECKLA - initiera utveckling av kom­
ponenter och system.
STUDERA - komponenter och system.i
laboratorie- och fältförsök.
VÄRDERA — teknik och ekonomi
DEMONSTRERA - fullständiga lösningar för en
ekonomisk anslutning av 
gruppcentraler.
En genomgång av möjligheterna visar att det främst 
är med nya material i kombination med effektivare 
läggning och bättre system som kostnadsbesparingar 
kan göras.
Nedanstående rapport "M-1 Inventering av plast­
material i värmedistributionssystem " ingår i .. 
materialavsnittet och har som syfte att faststalla 
om plastmaterial och isoleringsmaterial med rätt 






I rapporten redovisas materialdata för plast­
material som anses kunna bli intressanta till 
mediarör och komponenter i en varmvattenkulvert.
De intressantaste mediarörsmaterialen är PEX och 
polybuten. Dessa materials långtidshållfasthet 
vid högre temperaturer är relativt väl undersökta
Temperaturvaraktigheten på olika platser i 
landet behandlas och därur beräknas vilken 
temperatursäkerhet som erhålls för olika material
Tillverkare av och dimensioner för PEX och 
PB-rör redovisas liksom prisindikationer för 
dessa. De flesta tillverkare har bara små 
dimensioner på sitt program. Endast ett fåtal 
har ett brett dimensionsutbud. Priserna på rören 
varierar kraftigt.
Vidare behandlas vilka isoleringsmaterial som är 
användbara i en GRUDIS-kulvert. PE-skum eller 
PEX-skum bedöms vara de intressantaste materialen 
om man vill ha en flexibel kulvert, men även 
styv PUR när det gäller små dimensioner. Kunskaps 
nivån vad avser flexibla isoleringsmaterial 
behöver höjas. Materialens långtidsegenskaper är 
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31. INLEDNING
I framtiden kommer det att bli alltmer aktuellt 
med alternativa energikällor för husuppvärmning, 
exempelvis kol, torv och flis. Dessa energislag 
är mest användbara i större uppvärmningsanlägg- 
ningar, typ panncentraler och gruppcentraler. 
Detta kommer att kräva att man pä ett billigt 
sätt kan ansluta hus till sådana grupp- och 
värmecentraler. Genom att använda mediarör av 
plast kan man få en flexibel och billig kulvert 
med låg läggningskostnad.
42. PROBLEMSTÄLLNING
Plaströr är betydligt mer tryck- och temperatur­
känsliga än metallrör. Vid högre temperaturer 
accelereras olika nedbrytningsmekanismer. Det är 
därför av största vikt att fastställa vid vilken 
högsta vattentemperatur och vid vilket högsta 
tryck ett visst plaströr kan användas.
Ett GRUDIS-system kommer att kräva plaströr i 
flera olika rördimensioner, varför en inventering 
av dagens och framtidens utbud av både användbara 
plastmaterial och rörsortiment är nödvändig.
En rad olika isoleringsmaterial, vilka är 
användbara som kulvertisolering, finns på 
marknaden idag. En inventering av utbudet för 
att utröna vilka isoleringsmaterial som är 
användbara i ett GRUDIS-system är också nödvändig.
Ett GRUDIS-system ställer speciella krav på 
isoleringsmaterialen, varför nya typer kan 
behöva nyutvecklas eller vidareutvecklas.
53. MÅLSÄTTNING
Målsättningen med det här delprojektet har varit 
att :
undersöka vilka plaströrsmaterial som 
är användbara i ett GRUDIS-system
undersöka vilka plastmaterial som är 
lämpliga till komponenter i ett kulvert- 
svstem
ta reda på i vilka dimensioner de 
intressanta rören finns att tillgå idag
ta fram priser på olika material och 
olika rördimensioner
undersöka och bedöma vilka utvecklings­
trender som finns vad avser plaströrs­
material
- inventera utbudet av isoleringsmaterial
som är intressanta för en GRUDIS-kulvert
ta fram priser på olika isolerings­
material .
64 . ARBETSUPPLÄGGNING
Arbetet har framför allt inriktats på kontakter 
med plastråvarutillverkare, plaströrstillverkare 
och isoleringsmaterialtillverkare. Både svenska 
och utländska företag kontaktades. De företag 
som kontaktades under arbetets gång återfinns i 
Tabell A.6.
Dessutom genomfördes en litteraturundersökning. 
De databaser som undersöktes var:
Chemical Abstracts 1967 - 71
72 - 76 
77 - 79 
80 - 81 
82 -
Rapra och EDB
75. PLASTMATERIAL FÖR VARMVATTENDISTRIBUTION
5 1 Materialinventering
I dagsläget finns ett mycket stort utbud av 
polymera material. Normalt brukar man dela in de 
polymera materialen i termoplaster och härd­
plaster. Rör kan tillverkas av både härdplast 
och termoplast. Härdplaströr (epoxi- och 
polyesterrör) är dock inte så intressanta för en 
GRUDIS-kulvert eftersom de är mycket styva. De 
intressantaste plastmaterialen för varmvatten­
distribution är:
Tvärbunden polyeten, PEX 
Polybuten, PB 
Polypropen, PP 
Efterklorerad PVC, CPVC 
Polyvinylidenfluorid, PVDF 
Polysulfon, PSu
Intressanta material under utveckling är också:
Medium densitet polyeten för högre temperaturer, 
PEM
Tvärbunden PVC
PEX erhålls genom att tvärbinda polyeten.
I vanlig PE är det i första hand kristalliterna 
i strukturen som ger styrka hos materialet.
Genom att dessutom förbinda de ingående polymer- 
kedjorna med kemiska bindningar får man ett 
betydligt resistentare material än PE. Det är 
framför allt stesscrackingbeständigheten vid 
högre temperaturer som förbättras. Flera olika 
tvärbindningsprocesser har utvecklats ( 1):
Engelprocessen (peroxidförnätning): Peroxider 
tillsätts råmaterialet, dessa sönderdelas under
högt tryck och temperatur varvid de kan avspjälka 
väteradikaler från molekylkedjorna. Reaktiva 
centra bildas på så sätt på kedjorna. Dessa kan 
sedan para ihop sig och ger då en tvärbindning. 
Metoden används bl a av Wirsbo Bruk AB.
AZO förnätning: Här åstadkoms tvärbindningen med 
hjälp av en AZO-förening. AZO-föreningen reagerar 
på liknande sätt som peroxiden. Metoden används 
av Uponor AB.
Silanförnätning: Processen utvecklades av Dow 
Chemical. Silanföreningar "ympas" på molekyl­
kedjorna. Dessa grupper får sedan reagera med 
fukt, varvid tvärbindning mellan kedjorna 
erhålls. Här får man dock inga direkta kol-kol 
tvärbindningar, utan istället svagare siloxan- 
bryggor.
Pont-à-Mousson (PAM) förnätning: Även här 
använder man sig av peroxid som åstadkommer 
reaktiva centra på molekylkedjorna. I motsats 
till Engelprocessen sker dock tvärbindningen 
efter formningen av rören. Rören passerar en 
saltsmälta som har så hög temperatur att 
peroxiden sönderdelas och ger tvärbindning.
Ett par andra metoder finns också, bl a strål- 
ningsförnätning. Här utsätter man vanliga PE-rör 
för elektronbestrålning, varvid tvärbindning 
åstadkommes. Metoden är mycket enkel. I princip 
kan vilken PE-rörtillverkare som helst skicka 
sina rör för bestrålning.
Utvecklingen på PEX-rörssidan har gått ständigt 
framåt det senaste årtiondet. Tillverkarna får 
fram rör som är allt bättre stabiliserade och 
långtidshållfastheten på dagens kvaliteter är 
betydligt bättre än de som fanns för några år
9sedan. Livslängden på dagens bästa kvaliteter 
överstiger 20 000 h vid 110°C. Krypbrottskurvor 
för PEX redovisas i Diagram 1. Diagrammet visar 
resultaten för PEX av 1973 års kvalitet. Dessa 
rör har idag testats vid 80°C och 60°C i över 
9 år. I diagrammet är också inlagt resultaten 








Krypbrottskurvor för PEX av 1973 års kvalitet, 




(MPAD-K201) ^ 80 %
Elasticitetsmodul, 
tangentmodul, MPa vid 23 C, 
e = 1 %, ê = 10 %/min 350
Dragbrottspänning, MPa vid 
23°C, t = 10 %/min 17
Längdutvidgningskoefficient
10-6 m/m*K 140
Värmeledningstal, X, W/m*K 0.38
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Ett annat mycket intressant material för varm­
vattenrör är polybuten. Den stora fördelen hos 
polybuten gentemot PEX är att det är svetsbart, 
vilket PEX inte är. PB har mycket god kemikalie- 
beständighet liksom alla övriga polyolefiner.
PB är ganska mjukt och är lättare att böja än 
både PEX och polypropen.
PB finns i flera olika kvaliteter. Både varm­
vatten och ka11vattenrör finns. Även hos PB 
tillverkarna sker en ständig utveckling mot 
bättre och bättre kvaliteter. Långtidshåll- 
fastheten för de bästa, kommersiella, varmvatten­
kvaliteterna redovisas i Diagram 2.
Polybutens egenskaper beror till stor del på 
dess långa sidokedja (2). Materialet är mycket 





Krypbrottskurvor för PB av 1977 års kvalitet 











Värmeledningstal, X, W/mK 0.22
Pris, SEK/kg ^ 23
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Tillverkare av PB-råvara Varunamn
Shell, USA -
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Polypropen är en semikristallin plast. Dess 
egenskaper beror till stor del av kristallini- 
teten. De intermolekylära krafterna hos PP är 
starkare än hos PEH, vilket gör den styvare. 
Slagsegheten är relativt låg. Genom införande av 
lämplig sampolymer kan emellertid slagsegheten 
förbättras.
I Västtyskland finns en lång erfarenhet av PP 
som rör till golvvärme (3). Vid högre tempera­
turer, aktuella för en "GRUDIS-kulvert", kan det
bli problematiskt för polypropen. Materialet
4uppvisar en knäpunkt redan efter ^10 h vid 
80°C i vatten (se Diagram 3). Som framgår av 
Diagram 3 så har polypropen ett betydligt större 
spänningsberoende än både PEX och PB vid kryp­
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cient, 10 m/m*K 100
















Beanspruchungsdauer i i I
1 J. 10 J. 50 J.
Diagram 3
Krypbrottskurvor för PP-rör i vatten vid olika temperaturer (9)
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Genom att efterklorera PVC så höjer man den 
högsta användningstemperaturen för materialet. 
Vanlig PVC har en glastemperatur vid ^ 75°, 
vilket begränsar dess övre användningstemperatur. 
Vid efterkloreringen höjs klorhalten från ^ 57 % 
till 'v 73 % (4). Materialet blir då också 
styvare, vilket gör det svårt att böja. En annan 
nackdel med materialet är att det ej kan svetsas 
beroende på att stabiliteten förloras vid så 
stor uppvärmning (5).
Det finns endast två tillverkare av CPVC: Chloé 
Chimie i Frankrike och BF Goodrich i USA. Då det 
gäller långtidsegenskaperna så behövs mer data 
för att kunna göra några exaktare hållfasthets- 
beräkningar. Tillverkaren Chloé Chimie har tagit 
fram krypbrottdiagram, se Diagram 4. I dessa har 
man emellertid extrapolerat till längre tider 
utan att ha tagit hänsyn till eventuella knä­







Krypbrottkurvor för CPVC-rör i vatten vid olika 
temperaturer
Egenskaper Efterklorerad PVC








cient, 10 m/m-K 61
Värmeledningstal, X, W/m-■K 0.16
Pris SEK/kg 11 - 12
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Tillverkare Varunamn




PVDF är en högkristallin termoplast med mycket 
hög hållfasthet. Den kristallina smältpunkten 
ligger så högt som 178°C. Materialet kan därför 
användas från -40°C till +140°C (6). PVDF 
används främst till rörledningar, som används, i 
hårda miljöer, exempelvis vid bromframställning.
Materialet är mycket styvt, vilket naturligtvis 
är en stor nackdel för en GRUDIS-kulvert. Man 
kan dock tänka sig att använda materialet till 
mediarör i en kulvert med lösa isoleringslådor.
Krypbrottdiagram för PVDF finns framtagna (7), 
se Diagram 5. Som synes är långtidsegenskaperna 
mycket bra. Enligt diagrammet så uppvisar 
materialet ingen knäpunkt, vilket kan ifråga­
sättas. Dessutom har en del försök gjorts vid 
Studsvik som tyder på att brottiden är mer 
spänningsberoende än vad Diagram 5 visar.
I dagsläget är priset på råmaterialet 70 - 
80 SEK/kg, för högt för att vara konkurrens­
kraftigt till rör för en GRUDIS-kulvert. Materi­
alet är dock mycket intressant och får anses ha 
en stor potentiell framtida användning om priset 
sjunker. Tillverkarna uppger att priset kan 
sjunka om nya marknader öppnas så att tillverk- 
ningsvolymen kan öka.
17
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Elasticitetsmodul, MPa, 23 C 1 800
Dragbrottspänning, MPa, 23°C 50
Längdutvidgningskoeffi- 
cient, 10 m/m-K 132
Värmeledningstal, À, W/m*K 0.15
Pris, SEK/kg 69 - 80
Tillverkare Varunamn
Dynamit Nobel, Trovidur, Dyflor
Västtyskland 2000
Solvay & Cie S.A, Belgien Solef
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Polysulfon är en helt amorf termoplast med 
mycket god kemisk och oxidativ stabilitet. 
Materialet har fått stor användning inom medicin 
och livsmedelsbranschen. Bl a används polysulfon- 
rör till att transportera mjölk.
Några långtidshållfasthetsdata, krypbrottsdia- 
gram, för materialet har inte påträffats, varför 
sådana undersökningar behövs för att säkerställa 
materialets livslängd. Polysulfon är ganska 
styvt, vilket gör det olämpligt som mediarör 
till en flexibel kulvert. Däremot är materialet 






Elasticitetsmodul, MPa, 23°C 2 480
Dragbrottspänning, MPa, 23°C 70
Längdutvidgningkoeffi- 
cient, 10 m/m*K 56
Värmeledningstal, A, w/m-K 0.26





Ett intressant material som ännu så länge endast 
framställts på laboratorium är förnätad PVC (8). 
Genom att bestråla en PVC-blandning där man 
tillsatt olika "förnätningshjälpmedel" kunde man 
tvärbinda PVC. På så sätt tror man sig kunna 
höja den högsta användningstemperaturen för PVC.
Liknande försök har också gjorts på polybuten.
Här har man dock fått försämrad långtidshåll- 
fasthet (9).
En stark utveckling mot mer temperaturtåliga 
kvaliteter sker också på polyetensidan. I dags­
läget har man fått fram tryckrör som tål tempera­
turer upp till 60°C (10). Unifos material DGDS 
0909 kan vara användbart till vissa delar av ett 
GRUDIS system där temperaturen ligger mellan 
30 - 60°C.
5.2 Sammanfattning rörmaterial
De två intressanta mediarörsmaterialen för en 
flexibel plaströrskulvert är PEX och PB, vilket 
framgår av föregående materialgenomgång. Dessa 
materials långtidshållfasthet är också relativt 
väl undersökta. Undersökningar av dessa materials 
långtidsegenskaper pågår även i Studsvik (18). 




finns i stort antal dimensioner 
- dokumenterad långtidshållfasthet.
20
6. TEMPERATURSÄKERHET FÖR PLASTMATERIAL I
EN VARMVATTENKULVERT
För att få en uppfattning om vilka långtids- 
hållfasthetskrav som måste ställas på mediarörs- 
materialet i en GRUDIS-kulvert så har temperatur­
varaktigheten vid tre olika orter studerats: 
Malmberget, Bromma och Malmö (17).
Dygnsmedel temperatur
400 Dygn
Temperaturvaraktighet för MALMBERGET 1931 - 60
Diagram 6




Temperaturvaraktighet för BROMMA 1931 —60
Diagram 7




Temperaturvaraktighet för MALMÖ flygplats 1931 — 60
Diagram 8
Kurvan är baserad på dygnsmedeltemperaturen
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Temperaturvaraktigheten för dessa orter finns i 
Diagram 6, 7 och 8.
Det som kommer att bestämma livslängden för 
mediarören i en GRUDIS kulvert är temperatur­
varaktigheten på framledningstemperaturen. Den 
högsta framledningstemperaturen kommer att 
bestämmas av temperaturvaraktigheten vid orten 
och den lägsta framledningstemperaturen bestämms 
av önskad temperatur på tappvarmvattnet.











I Diagram 9 visas för Malmberget vilken total 
temperaturvaraktighet som erhålls under systemets 
50-åriga livslängd om man väljer ett 90/60 
system. Brytpunkten har satts till 0°C (vid 0°C 
utomhustemperatur eller varmare kommer man att 
ha lägsta framledningstemperatur).
Ur Diagram 9 kan man utläsa att den högsta 
framledningstemperaturen endast behöver användas 
en mycket kort tid (< 1 år). Den längsta tiden 
av den 50-åriga livslängden kommer systemet att 
ha den lägsta framledningstemperaturen (> 25 år) .
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Arbete pågar vid STUDSVIK (12, 18) att utgående 
från accelererade tryckprovningar av plaströr 
vid hög temperatur kunna extrapolera livslängden 
vid lägre temperaturer. Vid dessa arbeten har 
man för olika polyolefiner funnit att man 
erhåller en livslängdsökning med en faktor 2.66 
om temperaturen sänks med 10°C. Sambandet är 
inte linjärt utan följer troligen ett Arrhenius- 
samband. I avvaktan på det slutliga sambandet 
kan man dock som en första konservativ bedömning 
räkna med en faktor 2.66/10°C.
Detta innebär alltså att om livslängden vid 
110°C för ett plaströr är 2 år så blir livslängden 
vid 100°C: 2.66 x 2 år = 5.3 år. Omvänt kan 
naturligtvis en viss livslängd vid lägre tempera­
tur överföras till en viss livslängd vid högre 
temperatur.
Med utgångspunkt från en given temperaturvaraktig­
het kan man alltså räkna ut vilken provtid som 
behövs vid en förhöjd provningstemperatur för 
att bevisa att ett visst plaströr klarar hela 
kulvertens livslängd.
Om man utgår från Diagram 9 och delar upp 
temperaturvaraktigheten i delsteg erhålls vid 
varje temperaturintervall en viss varaktighet. 
Varaktighetskurvan i diagram 9 kan alltså mycket 
grovt approximeras till följande temperaturtids­
intervall :
Tabell 1
brukstemp: 80° 70° 60°
brukstid : 3 år 12 år 35 år
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Med accelerationsfaktorn 2.66/10°C kan värdena i 
Tabell 1 sammanföras till en provning vid 110°C. 
Nödvändig prövningstid vid 110°C för att bevisa 
livslängden enligt Tabell 1 blir då:
3 ( 80°C) + 12 (70°C) + 35
2.663 2.664 2.665
(60°C) = 0.7 år = 6 100 h
Genom att prova röret minst 6 100 h vid 110°C 
skulle alltså röret klara den uppställda tempe­
raturvaraktigheten enligt Diagram 9, under 
50 år.
Om ett plaströr uppvisar en längre livslängd än 
6 100 h vid 110°C skulle det röret klara en ännu 
högre driftstemperatur än den som finns i 
Diagram 9. Röret klarar alltså en högre tempera­
turvaraktighet. Denna erhålls om man parallell- 
förflyttar kurvan, i Diagram 9, efter y-axeln 
tills man når en temperaturvaraktighet som 
motsvarar den akutella livslängden vid 110°C.
Temperaturskillnaden mellan den gamla kurvan och 
den nya blir en sorts "temperatursäkerhet" för 
röret. Proceduren visas i Diagram 10. "Tempera­
tursäkerheten" har på liknande sätt räknats fram 
med hjälp av dator (då har en mycket noggrann 
stegning enligt Diagram 9 kunnat göras) för 
samtliga fem dimensioneringsfall vid de 3 
orterna Malmberget, Bromma och Malmö. Resultaten 
av dessa beräkningar återfinns i Diagram 11, 12 
och 13.
Med utgångspunkt från Diagram 11, 12, 13 och 
dagens provningsresultat så bör både PEX och PB 
kunna användas i en GRUDIS kulvert.
26
F ramledni ngs temperatu r
Diagram 9
Framledningstemperaturens varaktighet vid 
















20000 Livslängd vid 110°C (h)10000
Diagram 11
Säkerhetstemperaturen som funktion av livslängden 




20000 Livslängd vid 110°C (h)10000
Diagram 12
Säkerhetstemperaturen som funktion av livslängden 




20000 Livslängd vid 110°C (h)10000
Diagram 13
Säkerhetstemperaturen som funktion av livslängden 
vid 110°C för Malmö
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7. PLASTRÖRSTILLVERKARE
7 . 1 PEX-tillverkare
De flesta PEX-rörtillverkare är relativt "små" 
och mycket inriktade på golvvärmemarknaden.
Detta medför att det finns många tillverkare med 
dimensioner mellan ^ 0 15 - 0 30 mm. Den idag 
enda riktigt stora tillverkaren med ett produk- 
tionsprogram mellan 0 18 - 0 110 mm är Wirsbo 
Eruk AB.
Den andra svenska tillverkaren Uponor (f d 
Lubonyl) håller på att utöka sitt tillverknings­
program så att man räknar med att kunna till­
verka < 0 110 mm årsskiftet 83-84.
Tillverkare Dimensioner, ytter- 
diameter
Wirsbo Bruk, Sverige 0 16 - 0 110




Nordrohr, Västtyskland 0 20
Hewing, Västtyskland 0 14 - 32
Simona, Västtyskland 0 16 - 75
Fränkische Rohrwerke, 
Västtyskland 0 13 - 20
Sogecan, Frankrike 0 10 - 63
Rothwerke, Västtyskland 0 8 - 25
Rehau, Västtyskland 0 16 - 25
Övriga tillverkare se Tabell Al - A3.
7 ■ 2 PEX - dimensioner och priser
Prisuppgifterna varierar starkt mellan till­
verkarna. Uppgifter på mellan ca 30 - 70 SEK/kg 
har erhållits.
31
Då Wirsbo idag är den enda tillverkaren med ett 
mycket brett dimensionsprogram så tas deras 
dimensioner och priser upp här. Man tillverkar 
rör i två olika tryckklasser: 6 bar/90°C och 




18 x 2 6
20 x 2 6 107
25 x 2.3 12 73
32 x 3.0 20 73
40 x 3.7 25 59
50 x 4.6 34 52
63 x 5.8 42 44
76 x 6.9 60 41
90 x 8.2 80 38
110 x 10 120 38
Tryckklass 10 bar/90°C:
Dimension SEK/m
16 x 2.3 7
20 x 2.8 7
22 x 3.0 9
25 x 3.5 14
28 x 4.0 17
32 x 4.5 23
40 x 5.5 29
50 x 7.0 39
63 x 8.8 48
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Priserna är uppskattade för stora kvantiteter 
(1 000-tals meter) och ett par år framåt i 
tiden.
7.3 PB-t il Iverkar e
Wavin i Holland är den största tillverkaren. Man 
tillverkar både "nakna" rör och kompletta 
kulvertar med mediarör av PB. Även bland poly- 
butentillverkarna finns många "små" tillverkare 
som är inriktade på golvvärmemarknaden. Flera 
PEX-rörstillverkare har också polvbutenrör på 




Wavin, Holland 0 20 - 125
Upo, Finland 0 10 - 63
Fränkische Rohrwerk,
Västtyskland 0 13 - 20
Simona, Västtyskland 0 16 - 20
Salen, Österrike 0 18 - 125
Övriga tillverkare se Tabell Al - A3.
7.4 PB - dimensioner och priser
Även polybutenrörpriserna skiftar mycket mellan 
olika tillverkare från 36 till 93 SEK/kg.
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Wavins dimensioner och priser: 
Tryckklass 6 bar/90°C:
Dimension SEK/m SEK/kg
20 X 2.0 5.0 48





75 X 6.9 34.5 36
90 X 8.2
110 x 10 93.1 32
125 x 11.4
Priserna gäller fritt Holland 
en valutakurs på 1 hfl = 2.78
Upos dimensioner och priser:
Tryckklass 10 bar/80°C:
och är baserade på
SEK.
Dimension SEK/m SEK/kg
10 x 1.8 4.0 93
12 x 2.0 4.4 75
15 x 2.5 6.0 66
18 x 2.5 7.6 67
22 x 3.0 10.3 62




32 x 2.9 17.0 69
40 x 3.7 27.7 71
50 x 4.6 43.5 72
63 x 5.7 64.3 68
Priserna är baserade på en valutakurs på 1 FM = 
1.38 SEK. Om några år räknar man med att kunna 
tillverka dimensioner upp till 0 110 - 120 mm om 
det finns någon marknad för det.
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8. MARKNAD OCH UTVECKLINGSLÄGE FÖR VARM­
VATTENRÖR AV PLAST
Som framgår av den föregående materialgenomgången 
så är de intressantaste rörmaterialen för en 
GRUDIS-kulvert PEX och PB.
Den största marknaden för varmvattenrör av plast 
har hittills varit golvvärmerör, speciellt i 
Västtyskland. Följdaktligen finns också de 
flesta tillverkarna där. Polypropen har länge 
varit det dominerande materialet på det området.
I Västtyskland har man installerat ^ 100 000 km 
golvvärmerör/år under åren 1975 - 80. Under 
denna period ökade PEX-andelen betydligt (11).
Den svenska marknaden har hittills inte kunnat 
nås då något typgodkännande inte finns. Ett 
förslag finns dock (12) och när detta blir klart 
kommer antagligen en marknadsexpansion att ske 
här både för PEX och PB.
Utvecklingen på varmvattenrörsidan har gått 
starkt framåt det senaste decenniet. I dagsläget 
jobbar man främst med att få fram bättre stabili­
satorsystem för rörmaterialen. Detta gäller både 
PEX och PB. En klar utveckling mot större och 
större dimensioner kan också skönjas. PEX kan 
idag framställas i dimensioner upp till 0 110 
och PB upp till 0 125. Både PEX och PB kommer 
antagligen att kunna tillverkas i ännu större 
dimensioner om marknaden kräver det.
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9. ISOLERINGSMATERIAL FÖR VARMVATTENKULVERT
9.1  Indelning av isoleringsmaterialen
Man kan dela in isoleringsmaterialen för en 
värmekulvert i två olika grupper:
A. Flexibla isoleringsmaterial
B. Styva isoleringsmaterial





Till de intressantaste styva materialen hör:
1. Polyuretanskum
2. Polystyrenskum
9.2  Flexibla isoleringsmaterial
PolYgtenskum
Polyetenskum kan tillverkas med helt slutna 
celler. Det kan framställas i skivor, mattor 
eller runda stavar. Till kulvertisolering skulle 
antagligen rörskålar passa bäst. Någon till­
verkare av skummade polyetenrörskålar har 
emellertid inte påträffats. Man kan också tänka 
sig att omsluta kulvertröret med skivor av 
polyetenskum.
Dow Chemical tillverkar skummad polyeten med 
varunamnet Ethafoam. Flera olika licenstillverkare 
av Ethafoam finns. Egenskaper, se Diagram 12.
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MEDELVÄRDEN'
ETHAFOAM ETHAFOAM ETHAFOAM ETHAFOAM ETHAFOAM
Egenskap (norm) 222 220 400 700 900
Densitet (DIN 53420) kg/m3 45 35 64 104 144
Belastning 
(DIN 53577)
0.060 0.20 0.3410% samman- N/mm2 0.011 0.035
tryckning
0.085 0.23 0.38vid 25% N/mm2 0.030 0.055
. 50% N/mm2 0.074 0.105 0.15 0.35 0.53
Kvarstående deforma- 
1 tion efter 24 timmars % 15 11 15 15 16
1 återhämtning 
(22 h, 50% , 23°C)
Draghållfasthet 
(DIN 53571)
N/mm2 0.29 0.14 0.25 0.42 0.70
Brottförlängning 
(DIN 53571) 0//O 120 90 90 100 100
Rivhållfasthet 
(DIN 53575)
N/mm 0.21 0.14 0.18 0.27 0.52
Vattenabsorption 
under 24 timmar Vol% <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
(ASTM C-272)
Ånggenojnsläpplighet 
(DIN 52615) p-Faktor >640 >320 >320 >320 >320
Värmeledningstal vid W/m K 0.043 0.043 0.06 0.06 0.06
25° C (DIN 52612) kcal/m h°C 0.037 0.037 0.05 0.05 0.05
1. Medelvärdena får ej förväxlas med försäljningsspecifikationer-na.
Diagram 12









Priserna gäller mycket stora volymer ("v 100-tals 
m^) och i form av skivor.
Det finns flera olika tillverkare av förnätat 
polyetenskum. Också detta material kan fås i 
flera olika former. Egenskaperna är mycket lika 
de för polyetenskum, se Diagram 13.
Egenskaper Enhet Din 30 50 90 175
Draghållfasthet kp/cm2 53571 2,6 4,1 7,5 18,3
Brottöjning % 53571 85 95 110 143
Rivhållfasthet kp/cm2 53575
med anvisning 1,0 2,0 4,2 13,0
utan anvisning 2,0 3.0 5,4 15,0
Rivförsök med nål kp/cm 53506 1,5 2,0 5,0 13,0
Studselasticitet % 53512 23 30 28 26
Hoptryckningsmotstånd kp/cm2 53577
10% deformering 0,07 0,12 0,18 0,20
25 % 0,33 0,51 1,05 2,5




41 35 26 18
efter 100 h belastning 15 12 11 10
Krympning efter 96 h/80°C I Intern —2,0 — 1.8 —1,0 —0,5
q % metod —1.2 —1.3 —0,5 —0,1
efter 90 h/100°C I —r3,2 —3,0 —1,5 — 1,8
, q % —2,5 —2,1 —0,7 —0,5
Värmeledningsförmåga (20°C) W/(k ■ m) 52612 0,034 0,036 0,042 0,047
Dielektrisk förlustfaktor 
(106Hz) öO)o 0,9-10'' 1,1 • 10" 1,2-104
Vattenabsorption efter 7 dagar Vol. % 53428 0,6 0.6 0,5 0,5
efter 28 dagar 2,0 1,9 1.9 1,5
Faktor för motstånd mot 
difussion av vattenånga 53429 ca 2000 ca 3000 ca 6000 ca 10.000
Diagram 13
Egenskaper PEX-skum (14)
Dynamit Nobel och Freudenberg tillverkar båda 
PEX-skum på licens från Bayer.
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Freudenbergs PEX-skum har varunamnet Freien. 
Freien tillverkas i form av skivor, som meter­
vara på rulle eller i form av rörskålar. Rör­
skålarna går att få utan eller med längsgående 
skarv. Metervaran finns i 20 mm tjocklek som 
standard. Prisindikation för metervara 1.54 m 
bred och 20 mm tjock, densitet 30 kg/m 
% 2 100 SEK/m3.
Lohja i Finland tillverkar också PEX-skum. Man
tillverkar materialet i skivform och som meter­
vara. För metervaran i 10 mm:s tjocklek, 1.5 m3bredd och densiteten 30 kg/m uppges ett pris 
på 1 500 - 1 600 SEK/m3.
Mineralull
Mineralull är uppbyggt av oorganiskt material 
och är därför obrännbart. Rockwool tillverkar 
mineralull i form av skivor eller rörskålar. 
Mineralull har i motsats till många andra 
isoleringsmaterial ett mycket lågt diffusions- 
motstånd mot fukt. Mineralull fungerar enligt 
principen att det skall kunna släppa igenom all 
fukt så att ingen fuktuppbyggnad kan ske i 
materialet. I kulverttillämpningar kan detta 
naturligtvis vålla problem.
Man tillverkar en speciell mineralullskiva 
avsedd för läggning i mark. Denna kan fås i fem3olika tjocklekar 50 - 100 mm. Densitet 160 kg/m . 
Pris 28 - 56 SEK/m* 2. X = 0.045-W/m*°C (vid 
100°C).





Polyuretanskum eller enklare PUR-skum omfattar 
ett mycket vidsträckt produktområde. Materialets 
sammansättning kan varieras nästan obegränsat. 
Dessutom kan själva skumningsprocessen göras på 
flera olika sätt, vilket gör att egenskaperna 
hos produkten kan varieras inom vida gränser.
PUR skiljer sig från PE- och PEX-skum så till­
vida att själva materialet inte är någon termo­
plast. PUR erhålls genom reaktion mellan två 
olika komponenter. Själva reaktionen kan ske vid 
exempelvis direktskumning av en kulvert.
Det finns flera tillverkare av PUR-råvara, t ex 
Bayer, Shell samt en rad olika bearbetande 
PUR-industrier som framställer PUR i form av 
skivor m m, exempelvis Bofors Plast.
En kulverttillverkare kan antagligen köpa PUR i 
form av råvara och stå för bearbetningen själva. 
Därför är det endast intressant att utgå från 
råvarupriset när man jämför PUR med andra 
isoleringsmaterial.
Bayer som är en stor tillverkare av PUR-råvara 
uppger ett pris på 14 - 15 SEK/kg, vilket skulle 
ge ett volymspris på ^ 720 SEK/m^ vid en densitet
3på 50 kg/m . Egenskaper på styv PUR redovisas i 
Diagram 14.
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Eigenschaften von PUR-Hartschaum (Richtwerte)"
Eigenschaft Einheit Wert Prüfvorschrift
DIN
Rohdichte kg/m3 30 40 60 80 53 420
Mechanische Eigenschaften
Druckfestigkeit N/mm2 0,20 0,25 0,40 0,60 53421
Biegefestigkeit N/mm2 0,30 0.45 0,70 0,95 53423
Zugfestigkeit N/mm2 0,30 0.50 0,85 1,10 53430
E-Modul aus dem Biegeversuch N/mm2 5 7 12 20 53457
Wärmeschutztechnische Eigenschaften
Wärmeleitfähigkeit 52612
Meßwert A10tr W/(m K) 0,019
Rechenwert År 2)
für Platten nach DIN 18164
mit gasdiffusionsdichten Deckschichten W/(m-K) 0,020 und 0,025
ohne gasdiffusionsdichte Deckschichten W/(m K) 0,030 und 0,035
für PUR-Ortschaum nach DIN 18159 W/(m • K) 0,030
Linearer Ausdehnungskoeffizient
Rohdichte 30-60 kg/m3 1/K 5-8 IO”5
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl y 
Rohdichte 30-100 kg/m3
Wasseraufnahme (20 °C) 





nach 28 d Vol.-% 2-5
Konturstabilität (AGK 7)
-30 °C Vol.-% 0-0,2
Temperaturbeständigkeit 
(Rohdichte >30 kg/m3)
in der Kälte °C bis —180°C
in der Wärme (langzeitig) °C ca. 100°C






Hartschaumstoffe, die im Hochbau in der Bundesrepublik und 
Westberlin eingesetzt werden, müssen mindestens der Baustoff­
klasse B2 entsprechen.
Diagram 14
Egenskaper hos styv PUR (15)
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Po1^styrenskum
Polystyrenskum tillverkas i form av skivor. 
Materialet är mycket styvt och kan antagligen 
bara användas som kulvertisolering i form av en 
isoleringslåda.
Dow tillverkar en strängsprutad isoleringslåda 
av polystyren. Produkten säljs av Rockwool.
Lådan tillverkas i form av en U-profil med löst 
lock. Fem olika dimensioner och två olika 
tjocklekar finns: 300 x 200 mm - 600 x 440 mm. 
Priset varierar mellan 54 och 117 SEK/m. Material­
egenskaper se Diagram 15. En stor nackdel med 




TYyckhåll fasthet vid max 5% 
kompression (DIN 53421) 
Längtidslast















250 kPa (2,5 kp/em2)










600 x 1250 mm med fals
50, 60, 70, 80,100 och 120 mm
* Medelvärden där ej annat anges.
1 Värmeledningsförmåga enligt Statens Planverk Typgodkännande - 
bevis 918179. Praktiskt tilllämpbar värmeledningsförmåga för 
utvändig källarväggsisolering samt isolering av kantbalk med 
Roofmate SL.
Diagram 15
Materialegenskaper för polystyrenskum (16)
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10. DISKUSSION OM ISOLERINGSMATERIAL
I en flexibel GRUDIS-kulvert kominer naturligtvis 
relativt flexibla isoleringsmaterial att vara 
mest intressanta. De bästa materialen för dessa 
är PE- och PEX-skum. Vid små dimensioner på 
mediaröret, 0 10 - 25 mm ytterdiameter, bör 
också styv PUR kunna användas till en flexibel 
kulvert. Bestämmande för dess användbarhet blir 
naturligtvis hur pass flexibel kulverten måste 
vara. Om den kan rullas i stora diametrar ^ 2 - 
3 m är antagligen styv PUR tillräckligt flexibel. 
Bestämmande för flexibiliteten blir också 
mantelns utformning. En nackdel med PUR är att 
den antagligen fordrar en mantel för att skydda 
isoleringen. Både PE och PEX-skum kan tillverkas 
med ett skyddande skinn, varför dessa material 
bör vara möjliga att använda utan någon mantel.
Vid större dimensioner på mediaröret > 60 - 
70 mm kan det tänkas att styvheten på mediaröret 
gör att man inte kan rulla kulverten. En kulvert 
med isolering typ isolerlådor kan bli aktuell 
då, varvid styvt polystyrenskum är intressant.
En stor nackdel med detta material är emellertid 
dess låga övre användningstemperatur. Naturligt­
vis så kan även styv PUR användas till denna 
kulverttyp.
En sammanställning av de intressantaste isole- 
ringsmaterialen finns i Bilaga A.5.
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1. SLUTSATSER
De mest lovande materialen till flexibla 
rör är PEX och PB.
Den allmänna kunskapsnivån är tillräck­
ligt hög för att kunna acceptera dessa 
material inom ett GRUDIS system med 
måttliga temperaturer.
Mer sofistikerade material kommer 
antagligen att bli för dyra för ett 
GRUDIS system. Vissa material är dock 
intressanta till komponenter i systemet.
Det pågår en ständig utveckling mot 
ytterligare förbättrad temperaturstabili­
sering både för PEX och PB.
Vissa temperaturtåliga PE-kvaliteter 
finns eller är under utveckling.
Det finns ett stort antal tillverkare 
av både PEX och PB rör. Dessa tillverkar 
dock främst små dimensioner. Ett fåtal 
tillverkare marknadsför ett mycket 
brett dimensionssortiment.
De intressantaste materialen till en 
flexibel kulvert är PEX och PE skum.
Både PEX och PE skum kan antagligen 
användas utan mantel.
Kunskapsnivån vad avser isolerings- 
material till en GRUDIS kulvert behöver 
höjas. Speciellt materialens långtids- 










Nya plastmaterial i varmvattendistribu­
tionssystem.
Studsvik Report El-79/117.
3. MEINHARD, J, GEBLER, H
Polypropylen als Werkstoff für Heizrohre
in Warmwasserfussbodenheizungen. 
Plastverarbeiter 30, 1979 nr 12.
4. JUILLARD, M
The properties of PVCC and its appli­
cations in the transport of hot fluid 
with or without applied pressure.
Plastic pipe conference no 5.
5. Muntlig information från P Välimaa,
Asko-Upo, Finland.
6. KIRSCH, A
PVDF - ein Kunstoff im modernen Rohr- 
leitungs und Apparatebau. 
Verfahrenstechnik 13, 1979, nr 10.
7. DILLEY, E R
PVDF for piping operating under highly 
corrosive conditions.
Plastic pipe conference no 5.
8. ZYBALL, A
Stralenvernetzung von Polyvinylchlorid 
in Gegenwart von polymerisierbaren 
Monomeren.
Kunstoffe 72 (1982) 8.
9. WILSKI, H, RöSINGER, S, DIEDRICH, G
Langzeitbestrahlung von Rohren aus 
Polybuten-1.
Kunstoffe 70 (1980) 4.
10. DGDS-0909.
Datablad från Unifos Kemi.
11. JANSSON, J-F, GEDDE, U W





Förslag till typgodkännande- och 
provningsregler för varmvattenrör av 
plast.
13. Ethafoam.
Datablad från Dow Chemical.
14. Freien.






Klimatdata för Sverige, 1972.
18. IFWARSON, M





Tillverkare av golvvärmerör av plast
Dokumentation Fußbodenheizungsrohre aus Kunsstoffen nach Firmenangaben zusammengosb




Rohre nach DIN Werk­
stoff
Maße
Nennwei ten Standard- 
I ieferlängen 
in m






16x2, 17x2, 18x2, 20x2 
16x2, 17x2, 18x2, 20x2
120, 150, 200 
120, 150, 200
3. Dehoust
16x2, 17x2, 18x2, 20x2 120, 200
5. Deutsche Kapillar 
Dekatherm 8078, T. 2 16, 18, 20, 25, 32'' 'alles Außendurchm.
6. Oraka-Plast 




8078, T. 2 
8078, T. 2
12, 13, 14, 16 
12, 13, 14, 16
120, 200
120, 200 sauerstoffdicht mit 
Alu-Ummantelung


























8078, T. 2 
16892 (E)
16, 17, 18, 20 
16, 17, 18, 20 









8078, T. 2 16x2, 17x2, 18x2, 20x2 
16x2, 17x2, 18x2, 20x2
120, 200 
120









Anschr if len 
s. Seite 106
14. Hewina






18. Komm er ling
Köma.therm
21 . Nordrohr 
Nordrohr
Nordrohr






































16x2, 17x2, 18x2, 20x2 60, 90, 120
20x2
20x2




16x2, 18x2, 20x2, 25x2
16x2, 20x2
20x2
16x2, 17x2, 18x2, 20x2 
16x2, 17x2, 18x2, 20x2
16x2, 17x2, 18x2, 20x2 
16x2, 17x2, 18x2, 20x2 
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2. Becker-Prünte GmbH 
4354 Datteln 
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5. Deutsche Kapil lar- 




6. Draka-PIast GmbH 
Postfach 210369 
5600 Wuppertal 21 
Telefon 0202/464068
. Egeplast Werner




'. eht Siegmund GmbH 
Heideweg 28 
5340 Bad Honnef 6 
Telefon 02224/80012
9. Europlast Rohrwerk GmbH 
Postfach 130160
4200 Oberhausen 13 
Telefon 0208/68981
10. EWFE GmbH
G . Schl agowski 
Schwachhauser Ring 103 





5272 Wipperfürth 1 
Telefon 02267/87071
12. Fränkische Rohrwerke 
Gebr. Kirchner GmbH * Co. 
8729 Königsberg/Bay. 
Telefon 09525/81




14. H ew i ng KG 
Waldstraße 3 






16. H-Therm-Rohr GmbH 
Werner-von-S iemens-Str. 4 
2807 Achim
Telefon 04202/8093









19. D . F. Liedelt














22. Omniplast GmbH & Co. KG 
Postfach 1256
6332 Ehr ingshausen 
Telefon 06443/901
23. Peroba GmbH & Co. 
Postfach 1405
4792 Bad Lippspringe 
Telefon 05252/4081
24. G. A. Pfleiderer 
GmbH & Co. KG 
Postfach 1480 
8430 Neumarkt 1 
Telefon 09181/281
25. Pflüger Apparate­
bau GmbH & Co. KG 
Postfach 3056 
4690 Herne 1 
Telefon 02323/63024
26. Polytherm GmbH & Co. KG 
Postfach 225





3000 Hannover 21 
Telefon 0511/793014




29. RM-Rotex GmbH 
Langwiesenstraße 10-12 
7129 Gügl ingen-Frauenz. 
Telefon 07135/6044
30. Roth-Werke GmbH 
Postfach 60 
3563 Dautphetal 2 
Telefon 06466/220
31. Felix Schuh * Co. GmbH 
Postfach 130440
4300 Essen 13 
Telefon 0201/18961
32. Simona GmbH 









34. Terratherm Gesell Schaft 




35. Thermolutz GmbH & Co. 
Heizungstechnik KG 
Bebenhäuserhofstraße 3 
7410 Reutlingen 1 
Telefon 07121/370011
36. Thermoval Systemheizungen 
Deutschland GmbH 
Postfach 400229
5000 Köln 40 (Lövenich) 
Telefon 02234/74036
37. Thyssen Plastik Anger KG 
Postfach 801040
8000 München 80 
Telefon 089/41351
38. Ufermann GmbH 
Roßbergring 2
6107 Reinheim 5 Zeilhard 
Telefon 06162/4687




40. Wavin GmbH 
Kunststoff röhrenwerk 
4477 Twist 1 
Telefon 05936/121
41. Wecoflex Energiesyst. GmbH 
Hanauer Landstraße 208-216 
6000 Frankfurt am Main 1 
Telefon 0611/445080


















Tvärbunden polyeten (PEX) +CH„-CH-CH_+
1
+CH2-CH-CH2-CH2+ osv oregelbundet
Polybuten-1 (PB) +CH„-CH+2 1
CH_1 2
CH3

















Material Tillverkare Densitet 
(kg/m )




PE-skum, skivor Dow 35 0.043 1 200 34
II Dow 64 0.06 1 920 30
II Dow 104 0.06 2 600 25
PEX-skum,
metervara Freudenberg 30 0.034 2 100 70
II Loh ja 30 0.040 1 500 - 1 600 50 - 54
Mineralull Rockwool 160 0.045 560 3.5
PUR, råvara Bayer 40 0.019 560 - 600 14 - 15
II Bayer 60 0.019 840 - 900 14 - 15
II Bayer 80 0.019 1 120 - 1 200 14 - 15
Polystyrenskum,
isoleringslåda Dow 32 0.034 925 - 1 340 29 - 42
Bilaga A.6
Tabell A.6
Företag som kontaktades under arbetets gång 
Sverige
Hoechst Svenska AB






Dow Chemical AB, Sverige
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Georg Fischer 







samt ett 100-tal rörtillverkare i Västtyskland, 
Finland, England, Frankrike, Italien och USA.
Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 
811849-4 från Statens råd för byggnadsforskning 





Ingår ej i abonnemang
Distribution:
Svensk Byggtjänst, Box 7853 
103 99 Stockholm
Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm Cirkapris: 30 kr exkl moms
